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Fazit Anschluss ZVWS:
Die Zweiteinspeisung beim Knoten AET15 ist
im Rahmen der langfristigen regionalen
Planung zu berücksichtigen. Die Planung des
künftigen Versorgungskonzept obliegt der
Koordination zwischen dem Zweckverband
Wasser- versorgung Schöniberg und der
Gemeinde Buchegg

Planung
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Genehmigt vom Regierungsrat mit Beschluss Nr.        vom

Der Staatsschreiber:

Legende:

W2 1'500 l/min.

1'800 l/min.

2-Geschossige Wohnzone

Kernzone

notwendige LöschwassermengeBebauungsart

-

Genehmigungsinhalte:

Wasserleitung mit Distanz zu Knoten

Orientierungsinhalte:

m. ü. M. / Wasserverbrauch in l/sec
(bei 525 l/E/d und 8.0% Stundenspitzen)

Knoten Nr.

Statischer Druck in bar gemessen
Stat.4.8

15902.0 Druck in bar, gemessen Wassermenge in l/min

Gemeindegrenze

Zweckverbandsleitung "Schöniberg"

F Freihaltefläche

Messschacht Zweckverband

projektiert:

200 m³

Steuerkabel Zweckverband

private Leitung
P

Steuerkabel

projektiert:

K

Wasserleitungsersatz
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-197m-

100
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Bemerkung:
Für die genaue Abgrenzung der Bauzone ist einzig der rechtsgültige Zonenplan massgebend!
Die Solothurnische Gebäudeversicherung kann gemäss den gesetzlichen Bestimmungen,
zusätzliche Hydranten verlangen oder bestehende Hydranten versetzen lassen.

Kanton Solothurn
Gemeinde Buchegg
(Ortsteil Aetigkofen)

Regionale Versorgungsplanung


