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Kanton Solothurn

Gemeinde Himmelried

LEGENDE :

Generelle Wasserversorgungsplanung GWP

ORIENTIERENDER PLANINHALT (bestehend)

pr— BAUZONENGRENZE (unverbindliche Darstellung)

= RESERVOIR / QUELLFASSUNG / PUMPWERK
DG 100 1990 HAUPTLEITUNGEN DORFZONE MIT MATERIALBEZ., KALIBER UND ERSTELLUNGSJAHR
DG 100 1990 HAUPTLEITUNGEN OBERE DRUCKZONE HOFE MIT MATERIALBEZ., KALIBER UND ERSTELLUNGSJAHR
) KNOTENPUNKT FUR HYDRAULISCHE BERECHNUNG

e —— KALIBERWECHSEL / SCHIEBER / ZONENSCHIEBER
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@29 UEBERFLURHYDRANT MIT NUMMER

Teil GWP Latschget

Situation 1:2'000

OFFENTICHE PLANFAUFLAGE : 25. August bis September 2016

VOM GEMEINDERAT GENEHMIGT:

DER GEMEINDEPRASIDENT:
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VOM REGIERUNGSRAT GENEHMIGT:

DURCH BESCHLUSS NR. 72/16-3
VOM 07. November 2016
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DURCH BESCHLUSS NR. .2017/164...............
SOLOTHURN, DEN ........... 3. Januar.20Lz....

DER STAATSSCHREIBER:

GENEHMIGUNGSINHALT (neu)
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_— i ERZATZ BESTEHENDE LEITUNG MIT KALIBER
mlww KALIBERWECHSEL
# * LEITUNG / HYDRANT AUFHEBEN
= SCHIEBER / ZONENSCHIEBER
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UEBERFLURHYDRANT MIT NUMMER

Bei einem Leitungsersatz sind die Hydrantenstandorte
zu (berprifen und ggf. den Vorschriften der
Gebé&udeversicherung anzupassen oder neu zu platzieren.
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