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Reservoir Unterburg
  

Brauchreserve 40 m3

Löschreserve 50 m3

Wsp. 705 m ü. M.
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Druckreduzierventil
NW50

LR = 30m3

LR = 30m3

Reservoir Kilchtal
  

Brauchreserve 200 m3

Löschreserve 200 m3 
Wsp. 643.40 m ü. M.

ARA

Brunnstube Brunnacker

Pumpwerk Brunnacker
   

Pumpe 1 360 l/min
Pumpe 2 360 l/min alternierend
H mano 104 m Ws, kW 15 
UV-Anlage Aquafides 400 J/m2

Pumpwerk Weihermatt
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H mano 208 m Ws
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QS - Massnahmen

Zutrittsüberwachung
Ausbau Löschbogen
Einbau Absperrschieber

Netzverbund Anwil
STPW 300 l/min
H mano ca. 30 m Ws

Erneuerung Fernsteuerung
Pumpenersatz
Zutrittsüberwachung

Pumpenersatz
Zutrittsüberwachung
Integration Fernsteuerung

Löschwasserbezug         
von 100 m3 ab WV Anwil

Neubau Reservoir Anwil
  

Brauchreserve 300 m3

Löschreserve 200 m3

Wsp. ca. 670 m ü. M.

Nebenauslösestation 
in Feuerwehrmagazin

Waldburger Ingenieure AG

5000 Aarau
5507 Mellingen
5277 Hottwil

Bleichemattstrasse 11
Industriestrasse 21
Hauptstrasse 52

062 832 11 77
056 481 84 55
062 867 36 33
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Wasserversorgung Anwil
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Wassserversorgung Oltingen

Kanton Solothurn

Genehmigungsinhalt

Generelle Wasserversorgungsplanung

Ausbau- und Erschliessungsplan innerhalb Baugebiet

Orientierungsinhalt

Die Solothurnische Gebäudeversicherung kann gemäss der gesetzlichen Bestimmungen zusätzliche Hydranten verlangen oder
bestehende Hydranten versetzen lassen.
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Brunnennetz / Laufbrunnen

Beschlossen vom Gemeinderat Kienberg

Kienberg,

Der Gemeindepräsident: Der Gemeindeschreiber:

Genehmigt vom Regierungsrat des Kanton Solothurn

Gemäss RRB Nr.           vom

Der Staatsschreiber:

Planauflage vom ........................................... bis .................................................

Publikation im Amtsanzeiger .............................................

Zone für öffentliche Bauten u. Anlagen

Schutzzonen (in Überarbeitung)

Leitungen

Reserve Zone
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