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Ringschluss bei Überbauung

Planung
bei Vor
konkret

obere Zone

untere Zone

neue Zonentrennung

5.00

Dem Teil-GWP kommt gleichzeitig die Bedeutung
der Baubewilligung zu (§ 39 Abs. 4 PBG).

Rickenbach
Untere Zone
Resevoir Bannacker, Wasserversorgung Wangen b. Olten
Wasserspiegel 501.5 m.ü.M
Brauchreserve 1450 m3

Löschreserve 550 m3

Projektierte Leitung mit Hydrant, Schieber und Nennweite
100

Leitung mit Überflurhydrant, Schieber, 
100

3.

3. Von links nach rechts:

Bestehende Anlagen untere Zone

Begrenzung des Siedlungsgebietes (Bauzone)

1966

Perimeter

Zonenbezeichnung gemäss rechtsgültigem ZonenplanWH
Zonentrennung

Reduktion, Nennweite und Baujahr

Die Solothurnische Gebäudeversicherung kann je nach Situation weitere zusätzliche 
Hydranten verlangen oder die bereits bestehenden Hydrantenstandorte verändern, 
damit die Abstände den gesetzlichen Vorschriften entsprechen. 

Zonenänderung gemäss Ortsplanungsrevision (WH)
(in 2. Vorprüfung)

222.
150 Von links nach rechts:

Leitung mit Überflurhydrant, Schieber, 
Nennweite und Baujahr in der Bauzone Wangen b. Olten

1966


