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Angaben BRS-Station

- Wande Beton C 30/37, XC4

-Zuleitung
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Steuerkabel

- Netzarmierung K188 innen und aussen, 1 Ring @ 10 mm fir Anschluss Fundamenterder
- Lieferung Anschluss fir Fundamenterder durch a.en
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